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Einverstandnis ist untersagt und verstofit gegen Paragraph 106 ff. UrhG, Paragraph 18 UWG und Paragraph 3 Absatz 6 VOB/B.
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NUTZFLACHE ~  mmea
OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN bezogen auf %P0.00
OBERKANTE ROHFUSSBODEN bezogen auf %P0.00 [Fs0]
UNTERKANTE ROHDECKE bezogen auf %P0.00

UNTERKANTE ABGEHANGTE DECKE bezogen auf %P0.00 F90-A

OBERKANTE GELANDE

UK DECKENABHANGUNG UBER OK FFB
ABHANGHOHE

BRUSTUNGSHOHE ROH AB OK RFB
UNTERKANTE STURZ BEZOGEN AUF OK RFB

ROHBODEN- /ROHDECKENVERSPUNG
FERTIGBODEN- / FERTIGDECKENVERSPRUNG

OK FFB FERTIGHOHE BEZOGEN AUF EFH
OK RFB ROHBAUHOHE BEZOGEN AUF EFH
BAUTEILFUGE
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BODENEINLAUF
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BRANDSCHUTZEIGENSCHAFTEN

F30-B FEUERHEMMEND NACH DIN 4102/E130 NACH DIN EN 13501
F60-A HOCHFEUERHEMMEND NACH DIN 4102/E160 NACH DIN EN 13501
F60-B HOCHFEUERHEMMEND NACH DIN 4102/E160 NACH DIN EN 13501

F90-AB FEUERBESTANDIG NACH DIN 4102/EI90 NACH DIN EN 13501
NICHTBRENNBARE BAUSTOFFE

FEUERBESTANDIGES BAUTEIL (F90-AB NACH DIN 4102)
FEUERBESTANDIGES BAUTEIL (NACH DIN 4102)

AUS NICHT BRENNBAREN BAUSTOFFEN (BAUSTOFFKLASSE A NACH DIN 4102)
FEUERHEMMENDES BAUTEIL (NACH DIN 4102)

AUS NICHT BRENNBAREN BAUSTOFFEN (BAUSTOFFKLASSE A NACH DIN 4102)
FEUERBESTANDIGER FEUERSCHUTZABSCHLUSS (NACH DIN 4102)
MIT RAUCHDICHTEN ANFORDERUNGEN NACH DIN 18095
FEUERHEMMENDER FEUERSCHUTZABSCHLUSS (NACH DIN 4102)
FEUERHEMMENDER FEUERSCHUTZABSCHLUSS (NACH DIN 4102)
MIT RAUCHDICHTEN ANFORDERUNGEN NACH DIN 18095
RAUCHSCHUTZTUR NACH DIN 18095

FAHRSCHACHTTURE NACH DIN EN 81 TEIL 58
DICHTSCHLIESSENDE TUR

RAUMABSCHLUSS DICHT- UND SELBSTSCHLIEREND
FEUERBESTANDIGE VERGLASUNG MIT VERHINDERUNG DES
STRAHLUNGSDURCHTRITTS (NACH DIN 4102)

G30 FEUERWIDERSTANDFAHIGE VERGLASUNG (DIN4102)
WANDHYDRANT

RAUCH.-"WARMEABZUG

TROCKENE STEIGLEITUNG

GROSSE UND LAGE DER DURCHBRUCHE
NACH ORTLICHEN GEGEBENHEITEN

MIT RUCKSPRACHE HLS E GA
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02 08.07.2026  |Anschlusse und Hohe Fenster anpassen + Briistung Nord ergénzen
INDEX NAME DATUM ANDERUNG
EFH =% 0.00 = 334,12m u.NN (FFB)
TEILBILDNUMMERN ~ 205/206/2000/2010
SAMTLICHE TURHOHENANGABEN GELTEN AB FFB DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHORIGEN DETAILPLANEN DES ARCHITEKTEN,
ALLE HOHENKOTEN BEZIEHEN SICH AUF £0.00 = 334,12m ii. NN | DEN STATIKERPLANEN UND DEN PLANEN DER FACHINGENIEURE.
ALLE MARE SIND VOM UNTERNEHMER VERANTWORTLICH ZU PRUFEN 1 TURMASSE IN GIPSKARTON-, MASSIV- UND SYSTEMTRENNWANDEN SIND ROHBAUMASSE.
VOR DER AUSFUHRUNG SIND PLAN- UND MASSDIFFERENZEN MIT IN KLAMMERN ( ) GESETZTE MASSE BEZEICHNEN AUSBAURELEVANTE HOHEN.
DER BAULEITUNG ZU KLAREN. TURHOHEN UND BRUSTUNGSANGABEN SIND RELATIV ZUR OKFFB.
TRAGENDE BAUTEILE NACH STATISCHER BERECHNUNG !
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PLANBEZEICHNUNG PLANNUMMER
Ansichten Nord+Sud 250
STATUS GEZEICHNET GEPRUFT

VORABZUG WB

HS

MARSTAB

1:50

FORMAT ANDERUNGSDATUM

DIN AO 08.07.2026

ERSTELLUNGSDATUM

09.09.2025

PLANNAME

RDS-ARC-AN-BE-AX.01-5v02-250

Projekt ‘ Le\stungsphase‘ Ingenieur ‘ Baute ‘ At ‘ Ebene ‘ Status

‘ Tel\bl\dnummer‘ Index
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architekten

mittlere beutau 54
73728 esslingen

dipl.ing. architekt
katrin kussinna

dipl.ing. architekt
hansjérg schwarz

fn 0711.300 73 18
fx 0711. 300 73 19
info@fritzen28.de
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