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24,81 m²
ITS - 1 Bett
2.03.05.10.
6150.01.118.A

24,62 m²
ITS - 1 Bett
2.03.05.09.
6150.01.117.A

24,63 m²
ITS - 1 Bett
2.03.05.08.
6150.01.116.A

24,88 m²
ITS - 1 Bett
2.03.05.07.
6150.01.115.A

12,78 m²
Schleuse INT
2.03.05.26.
6150.01.115

12,53 m²
Schleuse INT
2.03.05.27.
6150.01.116

12,63 m²
Schleuse INT
2.03.05.28.
6150.01.117

12,74 m²
Schleuse INT
2.03.05.29.
6150.01.118

38,13 m²
ITS - 2 Bett
2.03.05.06.
6150.01.114

38,75 m²
ITS - 2 Bett
2.03.05.05.
6150.01.113

38,86 m²
ITS - 2 Bett
2.03.05.04.
6150.01.112

38,86 m²
ITS - 2 Bett
2.03.05.03.
6150.01.111

38,75 m²
ITS - 2 Bett
2.03.05.02.
6150.01.110

37,66 m²
ITS - 2 Bett
2.03.05.01.
6150.01.109

22,75 m²
IMC/ITS - 1 Bett
2.03.06.08.
6150.01.108

22,81 m²
IMC/ITS - 1 Bett
2.03.06.07.
6150.01.107

28,37 m²
IMC - 2 Bett
2.03.06.06.
6150.01.106

28,80 m²
IMC - 2 Bett
2.03.06.05.
6150.01.105

5,44 m²
Schleuse IMC/ITS
2.03.06.22.
6150.01.108.B

3,78 m²
Nasszelle IMC/ITS
2.03.06.16.
6150.01.108.A

5,42 m²
Schleuse IMC/ITS
2.03.06.21.
6150.01.107.B

3,78 m²
Nasszelle IMC/ITS
2.03.06.15.
6150.01.107.A

3,78 m²
Nasszelle IMC
2.03.06.14.
6150.01.106.A

3,78 m²
Nasszelle IMC
2.03.06.13.
6150.01.105.A

28,79 m²
IMC - 2 Bett
2.03.06.03.
6150.01.103

27,36 m²
IMC - 2 Bett
2.03.06.01.
6150.01.101

38,99 m²
Aufenthalt Personal
1.09.03.42.
6150.01.206

29,68 m²
Multifunktionsraum
1.09.03.41.
6150.01.205

23,37 m²
Stellfläche Geräte
1.09.03.32.
6150.01.204

?
?
?
?

15,42 m²
Dienstraum - 2AP
1.09.01.13.
6150.01.202

15,42 m²
Dienstraum - 2AP
1.09.03.38.
6150.01.201

14,69 m²
Lager Sterilgut
1.09.02.04.
6150.01.245.A

41,12 m²
Versorgungsflur
1.09.03.58.
6150.01.244

9,96 m²
Rüstzone
1.09.03.35.C
6150.01.244.B

50,08 m²
OP-Saal
1.09.03.02.
6150.01.248

50,08 m²
OP-Saal
1.09.03.03.
6150.01.249

49,87 m²
OP-Saal
1.09.03.04.
6150.01.252

45,07 m²
OP-Saal
1.09.04.07.
6150.01.251

4,68 m²
Schaltraum
1.09.04.16.
6150.01.251.A

2,36 m²
Waschplatz
1.09.03.09.
6150.01.250

0,91 m²
Lagerfläche
1.09.03.35.B
6150.01.243.B

2,36 m²
Waschplatz
1.09.03.08.
6150.01.247

9,96 m²
Rüstzone
1.09.03.35.A
6150.01.242.B

2,14 m²
Waschplatz
1.09.02.03.
6150.01.253

50,51 m²
OP-Saal
1.09.02.01.
6150.01.254

15,60 m²
OP-Einleitung
1.09.02.02.
6150.01.255

18,98 m²
Abstellraum Geräte
1.09.02.05.
6150.01.256

8,43 m²
Lagerfläche Sterilgut
1.09.03.34.D
6150.01.242.A

6,94 m²
Lagerfläche Sterilgut
1.09.03.34.C
6150.01.243.A

3,60 m²
Lagerfläche Sterilgut
1.09.03.34.B
6150.01.244.A 17,73 m²

Lager Steril
1.09.04.10.
6150.01.241

59,25 m²
OP-Saal
1.09.04.01.
6150.01.240

1,90 m²
Waschplatz
1.09.04.18.1.
6150.01.240.C

7,18 m²
Schaltraum
1.09.04.02.
6150.01.240.A

6,65 m²
Schaltraum
1.09.04.05.
6150.01.239.A

57,77 m²
OP-Saal
1.09.04.04.
6150.01.239

7,52 m²
Lager Geräte
1.09.01.17.
6150.01.238

7,94 m²
Technikraum
1.09.04.06.
6150.01.239.B

8,15 m²
Putzraum
1.09.03.27.
6150.01.233

10,06 m²
AR unrein
1.09.01.09.
6150.01.232

20,24 m²
OP-Einleitung
1.09.04.12.
6150.01.231

25,16 m²
Lager Med
1.09.03.33.
6150.01.227.A

16,41 m²
Lager Med
1.09.04.08.
6150.01.227

29,29 m²
Schleuse Versorgung
1.09.03.21.
6150.01.226

14,87 m²
AWT - Versorgung
5.11.02.
6150.01.803.B

15,53 m²
AWT - Entsorgung
5.11.15.
6150.01.803.A

8,44 m²
Technikraum
1.09.04.17.
6150.01.251.B

24,80 m²
Aufbereitung
1.09.03.25.
6150.01.223

14,00 m²
Stellfläche OP Tische
1.09.03.26.
6150.01.222

1,49 m²
Röntgenschürzen
1.09.03.54.
6150.01.224

8,68 m²
Stellfläche Betten
1.09.03.50.
6150.01.221

16,92 m²
Umbettschleuse
1.09.03.23.
6150.01.220

24,04 m²
Umbettschleuse
1.09.03.22.
6150.01.219

11,89 m²
Stellfläche Betten
1.09.03.24.
6150.01.218

15,77 m²
Labor
1.09.03.29.
6150.01.217

11,11 m²
Leitstelle
1.09.03.37.
6150.01.216

20,55 m²
Funktionsraum Anästhesie
1.09.01.10.A
6150.01.217.A

16,50 m²
OP-Einleitung
1.09.03.05.
6150.01.215

16,31 m²
OP-Einleitung
1.09.03.07.
6150.01.214

16,50 m²
OP-Einleitung
1.09.03.06.
6150.01.213

16,31 m²
OP-Einleitung
1.09.04.11.
6150.01.212

11,98 m²
Aufbereitung
1.09.03.31.
6150.01.211

17,58 m²
Lager Kardiotechnik
1.09.03.52.
6150.01.210.A

43,71 m²
Aufbereitung
1.09.03.30.
6150.01.210

11,16 m²
Lager
1.09.03.57.
6150.01.209

5,11 m²
Dokumentation
1.09.03.39.
6150.01.228

6,00 m²
Stellfläche Geräte
1.09.03.53.
6150.01.229

1,85 m²
Waschplatz
1.09.04.18.2.
6150.01.230

15,17 m²
Dienstraum - 2AP
1.07.01.26.
6150.01.350

15,17 m²
Lager HK
1.07.01.09.C
6150.01.351

8,94 m²
Technikraum
1.09.04.03.
6150.01.240.B

2,07 m²
Schürzen
1.09.04.19.
6150.01.239.C

4,25 m²
Stellfläche Betten
1.07.01.58.
6150.01.349.C

3,79 m²
Stellfläche Betten
1.07.01.57.
6150.01.348.C

1,50 m²
Waschplatz
1.07.01.20.1.
6150.01.357.B

1,85 m²
Röntgenschürzen
1.07.01.52.
6150.01.357.A

14,86 m²
Schaltraum
1.07.01.05.E
6150.01.347.A

15,39 m²
Schaltraum
1.07.01.05.F
6150.01.346.A

62,39 m²
EPU
1.07.01.03.
6150.01.347

8,29 m²
Technikraum
1.07.01.41.
6150.01.347.B

3,78 m²
Stellfläche Betten
1.07.01.59.
6150.01.347.C

4,63 m²
Stellfläche Betten
1.07.01.56.
6150.01.346.C

60,49 m²
EPU
1.07.01.04.
6150.01.346

8,31 m²
Technikraum
1.07.01.42.
6150.01.346.B

6,77 m²
Technikraum
1.07.01.40.
6150.01.345.B

4,23 m²
Stellfläche Betten
1.07.01.55.
6150.01.344.C

60,29 m²
Angio + Herzkatheter
1.07.01.02.
6150.01.345

49,71 m²
MRT 1,5T
1.07.01.06.
6150.01.343

9,44 m²
Technikraum
1.07.01.08.
6150.01.343.B

17,86 m²
Vorbereitung
1.07.01.65.
6150.01.343.C

20,52 m²
Vorbereitung
1.07.02.03.
6150.01.343.D

9,65 m²
Technikraum
1.07.02.04.
6150.01.344.B

59,86 m²
HKL KIND
1.07.02.01.
6150.01.344

3,57 m²
Röntgenschürzen
1.07.01.54.
6150.01.357.C

9,16 m²
Schaltraum
1.07.01.07.
6150.01.343.A

15,39 m²
Schaltraum
1.07.01.05.G
6150.01.345.A

8,09 m²
AR unrein
1.07.01.21.
6150.01.352

7,00 m²
Stickstoff
1.07.01.30.
6150.01.353

11,49 m²
Tisch-Vorbereitung
1.07.01.17.
6150.01.354

44,91 m²
Lager HK
1.07.01.09.A
6150.01.355

40,29 m²
Befundung
1.07.01.05.B
6150.01.356

1,85 m²
Röntgenschürzen
1.07.01.53.
6150.01.357.E

9,60 m²
Schaltraum
1.07.01.49.
6150.01.341.A

9,86 m²
Schaltraum
1.07.01.05.A
6150.01.342.A

1,58 m²
Waschplatz
1.07.01.20.2.
6150.01.357.D

50,23 m²
HKL
1.07.01.36.
6150.01.341

49,75 m²
HKL
1.07.01.01.
6150.01.342

7,04 m²
Technikraum
1.07.01.39.
6150.01.342.B

3,74 m²
Stellfläche Betten
1.07.01.62.
6150.01.342.C

4,17 m²
Stellfläche Betten
1.07.01.64.
6150.01.341.C

7,21 m²
Technikraum
1.07.01.43.
6150.01.341.B

11,87 m²
Schaltraum
1.07.02.02.
6150.01.344.A

29,80 m²
Aufenthalt Personal
1.07.01.15.
6150.01.340

19,07 m²
Dienstraum - 2AP
1.07.01.27.
6150.01.339

7,60 m²
Reinigungsstützpunkt
1.07.01.60.
6150.01.338

19,07 m²
Dienstraum - 1AP+
1.07.01.14.
6150.01.337

11,69 m²
Umkleide Personal
1.07.01.24.
6150.01.336 11,58 m²

WC Personal
1.07.01.19.
6150.01.336.A

11,58 m²
WC Personal
1.07.01.18.
6150.01.335.A

11,69 m²
Umkleide Personal
1.07.01.23.
6150.01.335

11,33 m²
Stellfläche Betten
1.07.01.63.
6150.01.334

36,64 m²
Multifunktionsraum
2.11.29.
6150.01.333

119,85 m²
Desk Sharing - 15AP
6.01.00.60.
6150.01.419

110,73 m²
Labor Großraum
6.01.01.14.
6150.01.418

28,72 m²
Labor Gensequenzierung (NGS)
6.01.01.12.
6150.01.417

28,72 m²
Freezer
6.01.01.32.
6150.01.416

28,38 m²
Labor Zellkultur S2
6.01.01.30.
6150.01.415

10,84 m²
Spindraum
6.01.01.23.B
6150.01.414

16,12 m²
Desk Sharing - 1AP
6.01.00.52.
6150.01.433

16,07 m²
Desk Sharing - 1AP
6.01.00.53.1.
6150.01.434

12,71 m²
Desk Sharing - 1AP
6.01.00.53.2.
6150.01.435

21,50 m²
Desk Sharing - 3AP
6.01.00.47.
6150.01.404

15,34 m²
Dienstraum - 1AP
6.01.00.45.
6150.01.411

15,34 m²
Dienstraum - 1AP
6.01.00.59.
6150.01.405

44,05 m²
Arbeitswelt IFL 01 - 7AP (9AP)
6.01.00.46.
6150.01.437

12,25 m²
Kopierraum/Lager/Archiv
6.01.03.16.A
6150.01.438

15,34 m²
Dienstraum - 1AP
6.01.00.44.
6150.01.410

20,39 m²
Desk Sharing - 3AP
6.01.00.42.
6150.01.412

15,34 m²
Dienstraum - 1AP
6.01.00.40.
6150.01.409

15,94 m²
Dienstraum - 1AP
6.01.00.39.
6150.01.436

18,54 m²
Desk Sharing - 2AP (3AP)
6.01.00.37.
6150.01.408

15,34 m²
Dienstraum - 1AP
6.01.00.67.
6150.01.407

15,34 m²
Dienstraum - 1AP
6.01.00.66.
6150.01.406

4,30 m²
WC Personal
6.01.03.18.B
6150.01.439

4,20 m²
WC Personal
6.01.03.18.A
6150.01.440

9,01 m²
Reinigungsstützpunkt
6.01.03.12.
6150.01.441

65,60 m²
Arbeitswelt IFL 01N - 9AP (12AP)
6.01.00.36.
6150.01.442

15,34 m²
Kühllaborzelle
6.01.01.33.
6150.01.443

78,58 m²
Labor Imaging
6.01.01.15.
6150.01.403.A

58,90 m²
Labor
6.01.01.20.
6150.01.403

27,84 m²
Lager Geräte
6.01.01.18.
6150.01.402

27,47 m²
Labor Zellkultur S2
6.01.01.02.
6150.01.401

16,59 m²
Dienstraum - 1AP
6.01.00.58.
6150.01.422

14,68 m²
Spindraum
6.01.01.23.A
6150.01.421

1,62 m²
WC Patienten
2.11.14.A
6150.01.311.A

9,35 m²
WC Patienten
2.11.14.B
6150.01.311

60,31 m²
Tagesklinik - 8 Sessel
2.11.09.
6150.01.310

23,75 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.11.32.
6150.01.307

24,53 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.11.02.
6150.01.306

3,44 m²
Nasszelle
2.11.06.
6150.01.306.A

3,78 m²
Nasszelle
2.11.34.
6150.01.307.A

16,12 m²
Dienstraum - 1AP
6.01.00.63.
6150.01.424

16,15 m²
Dienstraum - 1AP
6.01.00.64.
6150.01.423

12,75 m²
Dienstraum - 1AP
6.01.00.49.
6150.01.427

16,12 m²
Dienstraum - 1AP
6.01.00.50.
6150.01.426

15,76 m²
Dienstraum - 1AP
6.01.00.54.
6150.01.425

16,12 m²
Dienstraum - 1AP
6.01.00.56.
6150.01.428

37,30 m²
Aufenthalt Personal
6.01.03.09.
6150.01.429

4,75 m²
WC Personal
6.01.03.20.B
6150.01.430

4,75 m²
WC Personal
6.01.03.20.A
6150.01.431

65,76 m²
Arbeitswelt IFL 01S - 9AP (12AP)
6.01.00.27.
6150.01.432

18,10 m²
Lager Med
2.11.27.
6150.01.312

25,55 m²
Stützpunkt
2.11.17.
6150.01.31418,13 m²

AR rein
2.11.23.
6150.01.315

12,69 m²
AR unrein
2.11.24.
6150.01.316

59,00 m²
Vorbereitung
1.07.01.32.
6150.01.327

5,82 m²
Entsorgungsraum
5.10.16.
6150.01.329

17,40 m²
Lager Geräte
2.11.25.
6150.01.330

14,78 m²
Dienstraum - 1AP
2.11.18.
6150.01.331

14,73 m²
Dienstraum - 2AP
2.11.21.
6150.01.332

38,56 m²
Besprechung/Schulung
6.01.03.05.
6150.01.420

20,00 m²
AWT - Entsorgung
5.11.21.
6150.01.804.B

15,50 m²
AWT - Versorgung
5.11.09.
6150.01.804.A

8,79 m²
Anrichte
2.11.35.
6150.01.317

14,72 m²
U+B
1.07.01.12.
6150.01.319

17,76 m²
Vorbereitung
1.07.01.11.
6150.01.326

18,44 m²
Aufenthalt Personal
2.11.28.
6150.01.318

14,25 m²
U+B
2.11.16.
6150.01.320

14,03 m²
U+B
2.11.15.
6150.01.321

15,29 m²
Dienstraum - 2AP
2.11.22.
6150.01.322

26,08 m²
Leitstelle
1.07.01.13.
6150.01.323

12,14 m²
Registrierung
1.07.01.28.
6150.01.324

17,79 m²
Vorbereitung
1.07.01.37.
6150.01.325

23,00 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.11.03.
6150.01.305

23,55 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.11.04.
6150.01.304

3,78 m²
Nasszelle
2.11.08.
6150.01.304.A

3,78 m²
Nasszelle
2.11.07.
6150.01.305.A

17,37 m²
Aufenthalt Angehörige
2.03.00.11.
6150.01.122

16,47 m²
Besprechung
2.03.07.04.
6150.01.121

24,29 m²
Lager Med
2.03.05.19.A
6150.01.120

5,48 m²
Stellfläche Geräte
2.03.05.34.
6150.01.119

3,83 m²
WC Personal
2.03.05.25.
6150.01.125

3,83 m²
WC Personal
2.03.05.24.
6150.01.126

19,65 m²
Lager Geräte
2.03.05.18.
6150.01.127

9,65 m²
WC Besucher
5.02.02.
6150.01.010

3,69 m²
WC Besucher
0.00.06.B
6150.01.009

3,69 m²
WC Besucher
0.00.06.A
6150.01.008

11,57 m²
Reinigungsstützpunkt
5.10.07.
6150.01.007

36,45 m²
Eingriffsraum
2.03.07.01.
6150.01.128

8,27 m²
Labor BGA
2.03.05.16.
6150.01.129

11,34 m²
AR unrein
2.03.05.13.A
6150.01.130

21,42 m²
Aufenthalt Personal
2.03.05.15.
6150.01.131

15,02 m²
Dienstraum - 2AP
2.03.05.22.
6150.01.132

23,81 m²
Stützpunkt
2.03.05.11.A
6150.01.133

14,52 m²
AR rein
2.03.05.12.A
6150.01.134

14,34 m²
Dienstraum - 2AP
2.03.05.20.
6150.01.135

14,34 m²
Dienstraum - 1AP
2.03.05.21.
6150.01.136

26,02 m²
Dienstraum - 4AP
2.03.05.23.
6150.01.137

3,46 m²
WC Personal
2.03.06.19.
6150.01.139

3,46 m²
WC Personal
2.03.06.20.
6150.01.140

17,98 m²
AR rein
2.03.05.12.B
6150.01.141

17,38 m²
Stützpunkt
2.03.05.11.B
6150.01.142

3,78 m²
Nasszelle IMC
2.03.06.09.
6150.01.101.A

3,78 m²
Nasszelle IMC
2.03.06.10.
6150.01.102.A

3,78 m²
Nasszelle IMC
2.03.06.11.
6150.01.103.A

3,78 m²
Nasszelle IMC
2.03.06.12.
6150.01.104.A

5,83 m²
WC Personal
1.09.03.48.
6150.01.207

6,02 m²
WC Personal
1.09.03.49.
6150.01.208

17,55 m²
Lager Med
2.03.05.19.B
6150.01.144

11,10 m²
AR unrein
2.03.05.13.B
6150.01.143

9,81 m²
Bereitschaftsdienst
2.03.06.17.
6150.01.146

9,81 m²
Bereitschaftsdienst
4.01.81.
6150.01.147

46,12 m²
Bettenreinigung
5.05.01.
6150.01.006

12,41 m²
Lager Wäsche
0.00.13.
6150.01.005

9,26 m²
Entsorgungsraum
5.10.17.
6150.01.004

31,45 m²
Welcome Area
2.03.05.35.
6150.01.003

19,20 m²
Aufwachraum
1.09.01.02.
6150.01.234

137,41 m²
Aufwachraum + Holding
1.09.01.01.
6150.01.235

34,87 m²
Stützpunkt
1.09.01.06.
6150.01.236

10,42 m²
AR unrein
1.09.01.05.
6150.01.237

42,75 m²
Warten
1.07.01.22.
6150.01.001

28,43 m²
Multifunktionsraum
2.03.00.04.
6150.01.002

126,50 m²
Innenbereich HK
1.07.01.05.D
6150.01.357

50,95 m²
Tagesklinik - 8 Sessel
2.11.11.
6150.01.313

13,14 m²
Lager Sterilgut
1.09.03.34.A
6150.01.245.B

15,25 m²
Schleuse Entsorgung
1.09.03.20.
6150.01.225

5,83 m²
Versorgungsraum
5.10.15.
6150.01.328

3,19 m²
IT Verteiler
T.1.01.2.17.
6150.01.771.A

23,79 m²
TH 1
TH.1.01.1.
6150.01.811

0,88 m²
IT Verteiler
T.1.01.2.18.
6150.01.771.B

0,88 m²
Schacht RLT - HZ
T.1.01.1.33.
6150.01.731.A

2,66 m²
Schacht HZ
TF.1.01.3.1.
6150.01.721

0,96 m²
IT Verteiler
T.1.01.2.21.
6150.01.771.F

6,80 m²
SV
T.1.01.2.1.
6150.01.742

8,30 m²
AV
T.1.01.2.2.
6150.01.752

2,03 m²
Schacht RLT - HZ
T.1.01.1.34.
6150.01.732.A

23,79 m²
TH 2
TH.1.01.2.
6150.01.821

6,21 m²
Schacht HZ
T.1.01.4.2.
6150.01.712

2,76 m²
Schacht RLT - HZ
T.1.01.1.36.
6150.01.732.B

2,53 m²
Schacht HZ
T.1.01.3.2.
6150.01.722

0,97 m²
IT Verteiler
T.1.01.2.22.
6150.01.772.A

8,53 m²
Schacht RLT - HZ
T.1.01.1.16.
6150.01.762.A

8,42 m²
Schacht RLT - HZ
T.1.01.1.17.
6150.01.762.B

8,52 m²
Schacht RLT - HZ
T.1.01.1.18.
6150.01.762.C

1,84 m²
IT Verteiler
T.1.01.2.24.A
6150.01.773.A

1,05 m²
IT Verteiler
T.1.01.2.23.
6150.01.772.B

10,67 m²
Aufzug AWT
A.1.01.4.
6150.01.803

7,74 m²
TH 10 OP
TH.1.01.10.
6150.01.832

5,35 m²
Schacht RLT - HZ
T.1.01.1.15.
6150.01.733.C

2,96 m²
Schacht RLT - HZ
T.1.01.1.14.
6150.01.733.B

23,02 m²
TH 3
TH.1.01.3.
6150.01.831

5,68 m²
Schacht HZ
T.1.01.3.3.
6150.01.723

10,26 m²
Aufzug Betten
A.1.01.2.A
6150.01.802.B

7,20 m²
Aufzug Personen
A.1.01.1.A
6150.01.801.A

8,24 m²
Schacht RLT - HZ
T.1.01.1.12.
6150.01.731.C

9,44 m²
SV
T.1.01.2.3.
6150.01.741

9,03 m²
AV
T.1.01.2.4.
6150.01.751

3,33 m²
Schacht RLT - HZ
T.1.01.1.11.
6150.01.731.B

1,05 m²
IT Verteiler
T.1.01.2.19.A
6150.01.771.C

0,59 m²
IT Verteiler
T.1.01.2.20.
6150.01.771.E

4,22 m²
Schacht RLT - HZ
T.1.01.1.13.
6150.01.733.A

2,59 m²
Schacht RLT - HZ
T.2.01.1.19.
6150.01.734.B

11,73 m²
SV
T.2.01.2.6.
6150.01.744 7,97 m²

AV
T.2.01.2.7.
6150.01.754

4,20 m²
Schacht RLT - HZ
T.2.01.1.20.
6150.01.734.A

2,70 m²
Schacht HZ
T.2.01.4.4.
6150.01.714

2,37 m²
Schacht HZ
T.2.01.3.4.
6150.01.724

23,02 m²
TH 4
TH.2.01.4.
6150.01.841

5,20 m²
Schacht RLT - HZ
T.2.01.1.21.
6150.01.734.C

8,03 m²
Schacht RLT - HZ
T.2.01.1.22.
6150.01.764

1,11 m²
IT Verteiler
T.2.01.2.25.
6150.01.774.A

1,02 m²
IT Verteiler
T.2.01.2.27.A
6150.01.776.A

7,68 m²
Schacht RLT - HZ
T.2.01.1.25.
6150.01.736.A

8,01 m²
Schacht RLT - HZ
T.2.01.1.26.
6150.01.736.B

0,50 m²
IT Verteiler
T.2.01.2.28.A
6150.01.776.C

1,27 m²
IT Verteiler
T.2.01.2.29.
6150.01.776.E

1,02 m²
Schacht RLT - HZ
T.2.01.1.30.
6150.01.736.D

0,93 m²
Schacht RLT - HZ
T.2.01.1.38.
6150.01.736.C

8,03 m²
SV
T.2.01.2.8.
6150.01.745

7,84 m²
AV
T.2.01.2.9.
6150.01.755

10,67 m²
Aufzug AWT
A.2.01.3.
6150.01.804

2,76 m²
Schacht RLT - HZ
T.2.01.1.28.
6150.01.735.B

2,76 m²
Schacht RLT - HZ
T.2.01.1.27.
6150.01.735.C

16,77 m²
EDV
T.2.01.2.10.
6150.01.785

0,90 m²
IT Verteiler
T.2.01.2.30.
6150.01.775.A

0,92 m²
IT Verteiler
T.2.01.2.31.
6150.01.775.B

2,99 m²
Schacht HZ
T.2.01.3.5.
6150.01.725

5,02 m²
Schacht RLT - HZ
T.2.01.1.29.
6150.01.735.A

1,72 m²
Schacht RLT - HZ
T.2.01.1.37.
6150.01.735.D

23,71 m²
TH 5
TH.2.01.5.
6150.01.851

9,17 m²
Schacht HZ
T.2.01.4.5.
6150.01.715

23,75 m²
TH 6
TH.2.01.6.
6150.01.861

3,51 m²
Schacht HZ
T.2.01.3.6.
6150.01.726

7,56 m²
Schacht HZ
T.2.01.4.6.
6150.01.716

23,71 m²
TH 7
TH.3.01.7.
6150.01.871

7,37 m²
Schacht IFL
T.3.01.4.7.
6150.01.717

4,01 m²
Schacht IFL
T.3.01.3.7.
6150.01.727

6,53 m²
Aufzug Personen
A.3.01.5.A
6150.01.805.A

10,55 m²
Schacht RLT - IFL
T.3.01.1.31.
6150.01.738

8,13 m²
SV
T.3.01.2.11.
6150.01.749

8,13 m²
AV
T.3.01.2.12.
6150.01.759

14,75 m²
EDV
T.3.01.2.13.
6150.01.789

10,74 m²
Schacht RLT - IFL
T.3.01.1.32.
6150.01.739

2,34 m²
Schacht IFL
T.3.01.3.9.
6150.01.729

3,41 m²
Schacht IFL
T.3.01.4.9.
6150.01.719

23,17 m²
TH 8
TH.3.01.8.
6150.01.881

7,28 m²
Schacht IFL
T.3.01.4.8.
6150.01.718

3,49 m²
Schacht IFL
T.3.01.3.8.
6150.01.728

15,20 m²
EDV
T.1.01.2.5.
6150.01.781

0,66 m²
IT Verteiler
T.2.01.2.26.A
6150.01.774.C

2,90 m²
Stellfläche Geräte
2.03.05.36.
6150.01.138

3,60 m²
Bereitschaftsdienst Nasszelle
2.03.06.17.A
6150.01.146.A

3,60 m²
Bereitschaftsdienst Nasszelle
4.01.81.A
6150.01.147.A

16,51 m²
Funktionsraum Anästhesie
1.09.01.10.B
6150.01.217.B

62,80 m²
Flur
VF.01.09
6150.01.943

10,73 m²
Flur
VF.01.05
6150.01.928

24,75 m²
Flur
VF.01.06
6150.01.929

129,12 m²
Flur
VF.01.39
6150.01.944

24,85 m²
Flur
VF.01.40
6150.01.912

37,81 m²
Flur
VF.01.35
6150.01.938

4,14 m²
Stellfläche Betten
1.07.01.61.
6150.01.345.C

35,07 m²
Versorgungsflur
1.09.03.58.C
6150.01.243 39,53 m²

Versorgungsflur
1.09.03.58.D
6150.01.242

65,58 m²
Flur
VF.01.07
6150.01.937

60,95 m²
Flur
VF.01.10
6150.01.911

156,02 m²
Eingangshalle
VF.00.11
6150.00.903

99,96 m²
Flur
VF.01.11
6150.01.913

65,64 m²
Flur
VF.01.12
6150.01.914

37,77 m²
Flur
VF.01.13
6150.01.915

159,60 m²
Flur
VF.01.14
6150.01.902

37,64 m²
Flur
VF.01.15
6150.01.916

152,52 m²
Flur
VF.01.16
6150.01.904

17,80 m²
Flur
VF.01.17
6150.01.903

65,98 m²
Flur
VF.01.18
6150.01.926

102,32 m²
Flur
VF.01.19
6150.01.927

71,12 m²
Flur
VF.01.20
6150.01.924

58,55 m²
Flur
VF.01.21
6150.01.925

21,73 m²
Flur
VF.01.23
6150.01.921

27,78 m²
Flur
VF.01.24
6150.01.923

30,60 m²
Flur
VF.01.25
6150.01.922

13,31 m²
Flur
VF.01.26
6150.01.910

134,83 m²
Flur
VF.01.27
6150.01.900

73,85 m²
Flur
VF.01.28
6150.01.931

43,67 m²
Flur
VF.01.29
6150.01.932

82,73 m²
Flur
VF.01.30
6150.01.936

21,56 m²
Flur
VF.01.31
6150.01.901

70,91 m²
Flur
VF.01.32
6150.01.935

45,85 m²
Flur
VF.01.34
6150.01.939

63,97 m²
Flur
VF.01.36
6150.01.940

40,15 m²
Flur
VF.01.37
6150.01.941

74,15 m²
Flur
VF.01.38
6150.01.942

6,02 m²
Schacht HZ
T.1.01.4.1.
6150.01.711

7,20 m²
Aufzug Personen
A.1.01.1.B
6150.01.801.B

11,97 m²
Aufzug Betten
A.1.01.2.B
6150.01.802.C

10,26 m²
Aufzug Betten
A.1.01.2.C
6150.01.802.A 6,96 m²

Aufzug Personen
A.3.01.5.B
6150.01.805.B

13,70 m²
Flur
VF.01.41
6150.01.930

23,38 m²
Flur
VF.01.42
6150.01.934

13,68 m²
Versorgungsflur
1.09.03.58.B
6150.01.245

F90 F90

94,40 m²
Speisesaal
3.03.02.
6150.00.005

71,08 m²
Flur
VF.01.22
6150.01.920

26,20 m²
Warten
2.11.30.
6150.01.301.A

17,85 m²
Aufenthalt Patienten
2.11.13.
6150.01.301

Lichthof 01.01

Lichthof 01.03

Lichthof 01.04 Lichthof 01.05 Lichthof 01.06

Lichthof 01.07
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Intensivpflege Operativ: 10 Zimmer (6 2-Bett Zimmer, 4 1-Bett Zimmer) / 16 Betten
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OP & Anästhesie
HKL

Station 2 Tagesklinik : 6 2-Bett Zimmer / 12 Betten / 16 Sessel

Luftraum

Luftraum Foyer:
Rauchableitung im oberen
Drittel der Fassade Ageo  ≥ 1%

Stg.
/
27

15,7
28,0

24,13 m²
Dienstraum - 3AP
4.01.30.
6150.01.413

15,30 m²
Dienstraum - 2AP
1.09.01.11.
6150.01.203

14,88 m²
Dienstraum - 1AP
2.03.06.18.
6150.01.148

15,84 m²
Abschiedsraum
2.03.00.09.
6150.01.123

14,06 m²
Anrichte
2.03.05.14.
6150.01.145

43,81 m²
Lager Geräte
2.03.05.17.
6150.01.124

OK Hof -0.02

OK Hof -5.90

OK Hof -0.02

OK Hof +0.40
OK Hof -0.02

OK Hof -0.02

OK Hof -0.02

22,93 m²
Dienstraum - 3AP
2.11.19.A.
6150.01.302

19,20 m²
Dienstraum - 2AP
2.11.19.B.
6150.01.303

23,75 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.11.31.
6150.01.308

23,75 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.11.01.
6150.01.309

3,44 m²
Nasszelle
2.11.33.
6150.01.308.A

3,78 m²
Nasszelle
2.11.05.
6150.01.309.A

54,97 m²
OP-Saal
1.09.03.01.
6150.01.246

49,20 m²
HKL Leerraum
1.07.01.46.
6150.01.348

50,00 m²
HKL Leerraum
1.07.01.45.
6150.01.349

7,18 m²
Technikraum
1.07.01.51.
6150.01.349.B

7,01 m²
Technikraum
1.07.01.50.
6150.01.348.B

9,86 m²
Schaltraum
1.07.01.48.
6150.01.348.A

9,60 m²
Schaltraum
1.07.01.47.
6150.01.349.A
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STB

OK BR 0.94 m ü. OK RFB

UK RD 0.00 m u. UK RD

OK BR 0.94 m ü. OK RFB

UK RD 0.00 m u. UK RD

OK BR 0.94 m ü. OK RFB

UK RD 0.00 m u. UK RD

OK BR 0.94 m ü. OK RFB

UK RD 0.00 m u. UK RD

OK BR 0.94 m ü. OK RFB

UK RD 0.00 m u. UK RD

OK BR 0.94 m ü. OK RFB

UK RD 0.00 m u. UK RD

OK BR 0.94 m ü. OK RFB

UK RD 0.00 m u. UK RD

OK BR 0.94 m ü. OK RFB

UK RD 0.00 m u. UK RD

OK BR 0.94 m ü. OK RFB

UK RD 0.00 m u. UK RD

OK BR 0.94 m ü. OK RFB

UK RD 0.00 m u. UK RD

OK BR 0.94 m ü. OK RFB

UK RD 0.00 m u. UK RD

OK BR 0.94 m ü. OK RFB

UK RD 0.00 m u. UK RD

OK BR 0.94 m ü. OK RFB

UK RD 0.00 m u. UK RD

OK BR 0.94 m ü. OK RFB

UK RD 0.00 m u. UK RD

OK BR 0.94 m ü. OK RFB

UK RD 0.00 m u. UK RD

OK BR 0.94 m ü. OK RFB

UK RD 0.00 m u. UK RD

OK BR 0.94 m ü. OK RFB

UK RD 0.00 m u. UK RD

OK BR 0.94 m ü. OK RFB

UK RD 0.00 m u. UK RD

OK BR 0.94 m ü. OK RFB

UK RD 0.00 m u. UK RD

OK BR 0.94 m ü. OK RFB

UK RD 0.00 m u. UK RD

OK BR 0.94 m ü. OK RFB

UK RD 0.00 m u. UK RD
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OK BR 0.94 m ü. OK RFB

UK RD 0.00 m u. UK RD

OK BR 0.94 m ü. OK RFB

UK RD 0.00 m u. UK RD

OK BR 0.94 m ü. OK RFB

UK RD 0.00 m u. UK RD

OK BR 0.94 m ü. OK RFB

UK RD 0.00 m u. UK RD

OK BR 0.94 m ü. OK RFB

UK RD 0.00 m u. UK RD

OK BR 0.94 m ü. OK RFB

UK RD 0.00 m u. UK RD

OK BR 0.94 m ü. OK RFB

UK RD 0.00 m u. UK RD

OK BR 0.94 m ü. OK RFB

UK RD 0.00 m u. UK RD

OK BR 0.94 m ü. OK RFB

UK RD 0.00 m u. UK RD
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Dachtyp 02
Dachfläche: 29,61 m²
Zugang nur für Wartung

OK Fertig Dachbelag: +4.63
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Dachtypen

DA-01 (gem. Detailnummer 810001)

DA-02 (gem. Detailnummer 810001)

DA-03 (gem. Detailnummer 810002)

DA-04 (gem. Detailnummer 810002)

Dachablauf - Tiefpunkt

Hochpunkt - Dämmung

DA - TP

HP - D

ALLE MAßE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN.
ALLE HÖHENANGABEN, TÜRHÖHEN, HÖHENKOTEN, BRÜSTUNGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OK FFB bzw. +- 0.00.
ALLE TÜRÖFFNUNGEN (BREITEN, HÖHEN) IN STAHLBETON- UND MAUERWERKSWÄNDEN SIND ROHBAUÖFFNUNGEN.
ALLE TÜRÖFFNUNGEN (BREITEN, HÖHEN) IN TROCKENBAUWÄNDEN SIND AUSBAUÖFFNUNGEN.
BRANDSCHUTZANGABEN GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEM BRANDSCHUTZGUTACHTEN.
BEI WIDERSPRÜCHEN GELTEN DIE ANGABEN DES BRANDSCHUTZGUTACHTENS.
BEI WIDERSPRÜCHEN IM ROHBAU GILT DER LETZTE STAND DER SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNE.
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ROHBAU

DACHABDICHTUNG

FASSADE

METALLBAU

STAHLBAU

TROCKENBAU WÄNDE

Stahlbeton:
Angaben zur Explosionsklasse sind den Angaben in der Schalplanung zu entnehmen.
Alle mit Sichtklasse SB3 beschrifteten Stahlbetonwände sind mit gebrochenen Kanten herzustellen.
Wenn im Plan nicht anders vermerkt, gilt für die Stahlbetonwände ohne explizite Markierung die Sichtbetonklasse SB1.

Mauerwerkswände für die E99 werden nachträglich eingereicht.
Für Mauerwerk der Wandstärke 240mm gelten folgende Steinformate: 4DF / 5DF
Für Mauerwerk der Wandstärke 175mm gilt folgendes Steinformat: KS - R P
Anschlüsse Mauerwerk / Stahlbeton mit Brandschutzanforderungen sind gem. Detail mit Nr. 80319 auszuführen.
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TD TROCKENBAU DECKEN

PU PUTZARBEITEN

MA MALERARBEITEN

STAHLBETON STB

BETONFERTIGTEIL

MAGERBETON
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GLASWAND
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SICHTBETON / KLASSE
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RAUMSTEMPEL

RAUMNUMMER
VORPLANUNGSNUMMER
RAUMNAME
FLÄCHE

DIESE ROHBAUPLÄNE ENTHALTEN KEINE VERBINDLICHEN ANGABEN ZU SCHLITZ- UND DURCHBRÜCHEN.
BEMAẞUNGEN UND LAGE SIND AUSSCHLIESSLICH DEN SCHALL- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN ZU ENTNEHMEN.
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