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44,22 m²
Lager Geräte
2.01.61.
6150.03.363

29,59 m²
Lager Med
2.01.02.40.
6150.03.368

15,05 m²
Aufenthalt Personal
1.02.02.16.
6150.03.233

14,93 m²
Dienstraum - 1AP
1.02.02.14.
6150.03.232

15,04 m²
Dienstraum - 2AP
1.02.02.12.
6150.03.237

14,31 m²
Dienstraum - 2AP
1.02.02.04.
6150.03.236

28,76 m²
Dienstraum - 4AP
1.02.02.13.
6150.03.214

25,11 m²
Lager Ambulanz
1.02.02.17.
6150.03.240

26,62 m²
Leitstelle
1.02.02.01.
6150.03.235

32,16 m²
Warten
1.02.02.02.
6150.03.234

3,83 m²
WC Personal
1.02.02.05.A
6150.03.242

3,83 m²
WC Personal
1.02.02.05.B
6150.03.243

8,94 m²
Wickelraum/Stillraum
1.02.02.15.
6150.03.241

23,83 m²
AWT - Entsorgung
5.11.18.
6150.03.803.A

19,99 m²
AWT - Entsorgung
5.11.23.
6150.03.804.B

18,63 m²
AWT - Versorgung
5.11.06.
6150.03.803.B

15,50 m²
AWT - Versorgung
5.11.11.
6150.03.804.A

15,38 m²
Bereitschaftsdienst
4.01.89.
6150.03.205

10,26 m²
Bereitschaftsdienst
4.01.88.
6150.03.202

10,26 m²
Bereitschaftsdienst
4.01.86.
6150.03.203

10,26 m²
Bereitschaftsdienst
4.01.87.
6150.03.204

13,19 m²
Lager Wäsche
0.00.10.
6150.03.239

12,50 m²
Lager Wäsche
0.00.14.
6150.03.360

23,89 m²
AR rein
2.01.59.
6150.03.357

11,19 m²
AR unrein
2.01.60.A
6150.03.364

11,16 m²
AR unrein
2.01.60.B
6150.03.350

28,12 m²
Aufenthalt Patienten
2.01.47.
6150.03.353

14,88 m²
Dienstraum - 1AP
2.01.52.
6150.03.347

14,43 m²
Dienstraum - 2AP
2.01.56.
6150.03.346

14,96 m²
Dienstraum - 2AP
2.01.57.
6150.03.345

15,01 m²
Dienstraum - 2AP
2.01.53.
6150.03.348

15,05 m²
Dienstraum - 2AP
2.01.58.
6150.03.356

27,93 m²
Dienstraum - 4AP
2.01.54.
6150.03.355

27,89 m²
Dienstraum - 4AP
2.01.55.
6150.03.370

19,92 m²
Lager Med
2.01.62.
6150.03.359

3,78 m²
Nasszelle
2.01.26.
6150.03.322.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.36.
6150.03.324.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.37.
6150.03.344.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.46.
6150.03.337.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.45.
6150.03.336.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.44.
6150.03.335.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.43.
6150.03.334.A

5,40 m²
Nasszelle
2.01.42.
6150.03.333.A

5,40 m²
Nasszelle
2.01.41.
6150.03.332.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.33.
6150.03.341.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.34.
6150.03.342.A3,78 m²

Nasszelle
2.01.35.
6150.03.343.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.24.
6150.03.323.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.28.
6150.03.329.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.25.
6150.03.327.A

5,40 m²
Nasszelle
2.01.40.
6150.03.331.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.29.
6150.03.326.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.30.
6150.03.338.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.32.
6150.03.340.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.31.
6150.03.339.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.27.
6150.03.328.A

5,40 m²
Nasszelle
2.01.39.
6150.03.330.A

23,61 m²
Patientenzimmer - 1 Bett
2.01.22.
6150.03.336

23,61 m²
Patientenzimmer - 1 Bett
2.01.21.
6150.03.335

23,61 m²
Patientenzimmer - 1 Bett
2.01.20.
6150.03.334

21,83 m²
Patientenzimmer - 1 Bett
2.01.19.
6150.03.333

21,83 m²
Patientenzimmer - 1 Bett
2.01.18.
6150.03.332

21,83 m²
Patientenzimmer - 1 Bett
2.01.17.
6150.03.331

21,83 m²
Patientenzimmer - 1 Bett
2.01.16.
6150.03.330

23,61 m²
Patientenzimmer - 1 Bett
2.01.23.
6150.03.337

23,61 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.01.05.
6150.03.329

23,56 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.01.04.
6150.03.328

23,69 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.01.02.
6150.03.327

23,36 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.01.06.
6150.03.326

23,61 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.01.07.
6150.03.338

23,61 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.01.08.
6150.03.339

23,61 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.01.09.
6150.03.340

23,61 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.01.10.
6150.03.341

23,63 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.01.11.
6150.03.342

22,95 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.01.03.
6150.03.322

23,54 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.01.01.
6150.03.323

23,56 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.01.14.
6150.03.344

23,63 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.01.12.
6150.03.343

23,54 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.01.13.
6150.03.324

23,14 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.01.15.
6150.03.325

24,56 m²
Stützpunkt
2.01.51.
6150.03.358

5,21 m²
WC Personal
2.01.65.
6150.03.362

5,29 m²
WC Personal
2.01.66.
6150.03.361

46,32 m²
Bettenreinigung
5.05.03.
6150.03.003

23,89 m²
AR rein
2.01.02.35.
6150.03.375

10,90 m²
AR unrein
2.01.02.36.A
6150.03.381

24,40 m²
Aufenthalt Patienten
2.01.02.48.
6150.03.378

3,02 m²
Back Office
2.01.02.37.A
6150.03.374.A

3,01 m²
Back Office
2.01.02.37.B
6150.03.374.B

15,27 m²
Dienstraum - 1AP
2.01.02.44.
6150.03.372

15,03 m²
Dienstraum - 2AP
2.01.02.41.
6150.03.377

15,19 m²
Dienstraum - 2AP
2.01.02.42.
6150.03.376

15,27 m²
Dienstraum - 2AP
2.01.02.43.
6150.03.373

3,78 m²
Nasszelle
2.01.02.23.
6150.03.308.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.02.24.
6150.03.309.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.02.33.
6150.03.311.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.02.27.
6150.03.313.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.02.29.
6150.03.303.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.02.25.
6150.03.302.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.02.28.
6150.03.317.A3,78 m²

Nasszelle
2.01.02.31.
6150.03.301.A

5,40 m²
Nasszelle
2.01.02.18.
6150.03.314.A

5,40 m²
Nasszelle
2.01.02.34.
6150.03.315.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.02.21.
6150.03.306.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.02.22.
6150.03.307.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.02.30.
6150.03.316.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.02.32.
6150.03.304.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.02.19.
6150.03.305.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.02.20.
6150.03.310.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.02.26.
6150.03.312.A

18,13 m²
Patientenzimmer - 1 Bett
2.01.02.16.
6150.03.314

17,75 m²
Patientenzimmer - 1 Bett
2.01.02.17.
6150.03.315

23,21 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.01.02.13.
6150.03.316

23,61 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.01.02.02.
6150.03.305

23,61 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.01.02.04.
6150.03.306

23,61 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.01.02.05.
6150.03.307

23,61 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.01.02.06.
6150.03.308

23,61 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.01.02.07.
6150.03.309

23,61 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.01.02.10.
6150.03.313

23,61 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.01.02.15.
6150.03.304

23,61 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.01.02.12.
6150.03.303

23,54 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.01.02.11.
6150.03.317

23,61 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.01.02.08.
6150.03.302

23,68 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.01.02.14.
6150.03.301

23,80 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.01.02.03.
6150.03.310

23,61 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.01.02.01.
6150.03.311

23,61 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.01.02.09.
6150.03.312

3,52 m²
Schleuse
2.01.02.72.
6150.03.314.B

3,46 m²
Schleuse
2.01.02.73.
6150.03.315.B

24,29 m²
Stützpunkt
2.01.02.37.
6150.03.374

5,20 m²
WC Personal
2.01.02.49.
6150.03.366

8,25 m²
WC Personal
2.01.02.50.
6150.03.367

14,86 m²
Abschiedsraum
2.05.01.22.
6150.03.201

12,55 m²
Anrichte
2.05.01.12.
6150.03.118

14,28 m²
AR rein
2.05.01.10.A
6150.03.123

11,56 m²
AR unrein
2.05.01.11.A
6150.03.120

15,12 m²
Aufenthalt Angehörige
2.05.01.21.
6150.03.004

14,79 m²
Aufenthalt Personal
2.05.01.13.
6150.03.121

3,12 m²
Back Office
2.05.01.09.A
6150.03.122.A

2,99 m²
Back Office
2.05.01.09.B
6150.03.122.B

14,89 m²
Dienstraum - 2AP
2.05.01.15.
6150.03.131

14,48 m²
Dienstraum - 2AP
2.05.01.17.
6150.03.132

26,06 m²
Dienstraum - 4AP
2.05.01.16.
6150.03.125

23,96 m²
ITS - 1 Bett
2.05.01.07.
6150.03.108.A

38,78 m²
ITS - 2 Bett
2.05.01.05.
6150.03.109

38,24 m²
ITS - 2 Bett
2.05.01.06.
6150.03.114

38,78 m²
ITS - 2 Bett
2.05.01.02.
6150.03.113

38,99 m²
ITS - 2 Bett
2.05.01.04.
6150.03.110

38,89 m²
ITS - 2 Bett
2.05.01.03.
6150.03.112

58,03 m²
ITS - 4 Bett
2.05.01.01.
6150.03.111

8,78 m²
Labor BGA
2.05.01.14.
6150.03.119 21,62 m²

Lager Geräte
2.05.01.19.
6150.03.116

25,67 m²
Lager Med
2.05.01.20.
6150.03.117

14,05 m²
Medikamentenzubereitung
2.05.01.10.B
6150.03.124

24,50 m²
Multifunktionsraum
2.05.01.18.
6150.03.001

5,13 m²
Nasszelle INT
2.05.01.25.
6150.03.108.B

6,32 m²
Schleuse INT
2.05.01.07.1.
6150.03.108

6,00 m²
Stellfläche Geräte
2.05.01.09.1.
6150.03.115

23,38 m²
Stützpunkt
2.05.01.09.
6150.03.122

3,96 m²
WC Personal
2.05.01.23.
6150.03.127

3,96 m²
WC Personal
2.05.01.24.
6150.03.128

11,19 m²
Anrichte
2.05.02.25.
6150.03.134

19,05 m²
AR rein
2.05.02.26.
6150.03.129

11,55 m²
AR unrein
2.05.02.27.A
6150.03.224

24,08 m²
Aufenthalt Angehörige
2.05.02.34.
6150.03.218

14,59 m²
Aufenthalt Personal
2.05.02.22.
6150.03.225

24,07 m²
Aufenthalt Schulzimmer
2.05.02.33.
6150.03.217

28,82 m²
Aufenthalt Spielzimmer
2.05.02.32.
6150.03.219

18,06 m²
Dienstraum - 2AP
2.05.02.24.
6150.03.238

15,36 m²
Dienstraum - 2AP
2.05.02.23.
6150.03.228

24,26 m²
Lager Geräte
2.05.02.29.
6150.03.216

18,28 m²
Lager Med
2.05.02.30.
6150.03.227

11,70 m²
Lager Wäsche
2.05.02.31.
6150.03.231

3,78 m²
Nasszelle
2.05.02.12.
6150.03.104.A

3,78 m²
Nasszelle
2.05.02.16.
6150.03.107.A

3,78 m²
Nasszelle
2.05.02.17.
6150.03.103.A

3,78 m²
Nasszelle
2.05.02.15.
6150.03.222.A

3,78 m²
Nasszelle
2.05.02.19.
6150.03.221.A

3,78 m²
Nasszelle
2.05.02.18.
6150.03.223.A

3,78 m²
Nasszelle
2.05.02.13.
6150.03.102.A

3,78 m²
Nasszelle
2.05.02.20.
6150.03.101.A

3,78 m²
Nasszelle
2.05.02.14.
6150.03.105.A

28,88 m²
Patientenzimmer - 1 Bett
2.05.02.09.
6150.03.102

28,14 m²
Patientenzimmer - 1 Bett
2.05.02.10.
6150.03.101

28,54 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.05.02.06.
6150.03.107

28,88 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.05.02.07.
6150.03.103

28,88 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.05.02.02.
6150.03.104

28,88 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.05.02.04.
6150.03.105

28,14 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.05.02.08.
6150.03.223

28,97 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.05.02.05.
6150.03.222

28,72 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.05.02.03.
6150.03.221

9,20 m²
Stellfläche Geräte
2.05.02.38.
6150.03.220

30,21 m²
Stützpunkt
2.05.02.21.
6150.03.130

3,59 m²
WC Personal
2.05.02.36.
6150.03.229

3,59 m²
WC Personal
2.05.02.37.
6150.03.230

23,56 m²
Anrichte
2.01.67.
6150.03.365

30,07 m²
Aufenthalt Personal
2.01.63.
6150.03.371

28,03 m²
Gymnastikraum
2.01.64.
6150.03.351

24,19 m²
Multifunktionsraum
2.01.02.38.
6150.03.352

26,61 m²
Welcome Area
2.01.02.71.
6150.03.002

10,96 m²
Reinigungsstützpunkt
5.10.04.
6150.03.005

3,68 m²
WC Besucher
0.00.03.A
6150.03.006

3,68 m²
WC Besucher
0.00.03.B
6150.03.007

8,91 m²
WC Besucher
5.02.04.
6150.03.008

84,82 m²
Flur
VF.03.01
6150.03.924

34,69 m²
Flur
VF.03.24
6150.03.902

37,79 m²
Flur
VF.03.03
6150.03.938

51,80 m²
Flur
VF.03.04
6150.03.937

23,78 m²
TH 1
TH.1.03.1.
6150.03.811

23,79 m²
TH 2
TH.1.03.2.
6150.03.821

23,02 m²
TH 3
TH.1.03.3.
6150.03.831

23,02 m²
TH 4
TH.2.03.4.
6150.03.841

23,70 m²
TH 5
TH.2.03.5.
6150.03.851

23,75 m²
TH 6
TH.2.03.6.
6150.03.861

10,26 m²
Aufzug Betten
A.1.03.2.A
6150.03.802.B

7,20 m²
Aufzug Personen
A.1.03.1.A
6150.03.801.A

10,67 m²
Aufzug AWT
A.2.03.3.
6150.03.804

10,67 m²
Aufzug AWT
A.1.03.4.
6150.03.803

6,02 m²
Schacht HZ
T.1.03.4.1.
6150.03.711

2,54 m²
Schacht HZ
TF.1.03.3.1.
6150.03.721

6,16 m²
Schacht HZ
T.1.03.4.2.
6150.03.712

2,55 m²
Schacht HZ
T.1.03.3.2.
6150.03.722

5,56 m²
Schacht HZ
T.1.03.4.3.
6150.03.713

5,68 m²
Schacht HZ
T.1.03.3.3.
6150.03.723

2,53 m²
Schacht HZ
T.2.03.4.4.
6150.03.714

2,52 m²
Schacht HZ
T.2.03.3.4.
6150.03.724

9,25 m²
Schacht HZ
T.2.03.4.5.
6150.03.715

4,12 m²
Schacht HZ
T.2.03.3.5.
6150.03.725

7,34 m²
Schacht HZ
T.2.03.4.6.
6150.03.716

3,51 m²
Schacht HZ
T.2.03.3.6.
6150.03.726

6,66 m²
Schacht RLT - HZ
T.1.03.1.40.
6150.03.733.C

2,15 m²
Schacht RLT - HZ
T.1.03.1.34.
6150.03.732.A

2,17 m²
Schacht RLT - HZ
T.1.03.1.33.
6150.03.731.A

1,72 m²
Schacht RLT - HZ
T.2.03.1.37.
6150.03.735.D

4,92 m²
Schacht RLT - HZ
T.2.03.1.21.
6150.03.734.C

2,06 m²
Schacht RLT - HZ
T.2.03.1.20.
6150.03.734.A

4,22 m²
Schacht RLT - HZ
T.1.03.1.13.
6150.03.733.A

3,37 m²
Schacht RLT - HZ
T.1.03.1.11.
6150.03.731.B

5,02 m²
Schacht RLT - HZ
T.2.03.1.29.
6150.03.735.A

5,18 m²
Schacht RLT - HZ
T.1.03.1.12.
6150.03.731.C

2,78 m²
Schacht RLT - HZ
T.1.03.1.36.
6150.03.732.B

5,90 m²
Schacht RLT - HZ
T.1.03.1.39.
6150.03.733.B

8,10 m²
AV
T.1.03.2.2.
6150.03.752

9,03 m²
AV
T.1.03.2.4.
6150.03.751

?
?
?
?

7,69 m²
AV
T.2.03.2.7.
6150.03.754

2,87 m²
IT Verteiler
T.1.03.2.41.
6150.03.771.A

1,10 m²
IT Verteiler
T.1.03.2.42.A
6150.03.771.B

7,69 m²
SV
T.1.03.2.1.
6150.03.742

9,58 m²
SV
T.1.03.2.3.
6150.03.741

7,83 m²
SV
T.2.03.2.8.
6150.03.745

19,10 m²
SV
T.2.03.2.6.
6150.03.744

15,53 m²
EDV
T.1.03.2.5.
6150.03.781

18,52 m²
EDV
T.2.03.2.10.
6150.03.785

12,48 m²
TH 7
TH.3.03.7.
6150.03.871

6,96 m²
Aufzug Personen
A.3.03.5.
6150.03.805.B

43,08 m²
Flur
VF.03.05
6150.03.911

93,73 m²
Flur
VF.03.07
6150.03.912

51,97 m²
Flur
VF.03.08
6150.03.913

136,47 m²
Flur
VF.03.09
6150.03.900

24,93 m²
Flur
VF.03.12
6150.03.920

67,02 m²
Flur
VF.03.13
6150.03.922

63,10 m²
Flur
VF.03.14
6150.03.921

13,98 m²
Flur
VF.03.15
6150.03.923

69,72 m²
Flur
VF.03.16
6150.03.930

54,66 m²
Flur
VF.03.18
6150.03.933

72,51 m²
Flur
VF.03.19
6150.03.932

33,55 m²
Flur
VF.03.20
6150.03.931

59,23 m²
Flur
VF.03.21
6150.03.934

41,52 m²
Flur
VF.03.22
6150.03.939

45,50 m²
Flur
VF.03.23
6150.03.939.A

7,20 m²
Aufzug Personen
A.1.03.1.B
6150.03.801.B

11,97 m²
Aufzug Betten
A.1.03.2.B
6150.03.802.C

10,26 m²
Aufzug Betten
A.1.03.2.C
6150.03.802.A

3,60 m²
Bereitschaftsdienst Nasszelle
4.01.88.A
6150.03.202.A

3,60 m²
Bereitschaftsdienst Nasszelle
4.01.86.A
6150.03.203.A

3,60 m²
Bereitschaftsdienst Nasszelle
4.01.87.A
6150.03.204.A

3,39 m²
Stellfläche Geräte
2.05.01.09.1.A
6150.03.126

3,78 m²
Nasszelle
2.05.02.11.
6150.03.106.A

28,88 m²
Patientenzimmer - 2 Bett
2.05.02.01.
6150.03.106

23,93 m²
U+B
1.02.02.20.
6150.03.212

24,01 m²
U+B
1.02.02.21.
6150.03.210

24,01 m²
U+B
1.02.02.22.
6150.03.208

29,20 m²
U+B
1.02.02.09.
6150.03.209

29,02 m²
U+B
1.02.02.08.
6150.03.211

28,87 m²
U+B
1.02.02.06.
6150.03.213

25,25 m²
U+B
1.02.02.11.
6150.03.207

34,06 m²
U+B
1.02.02.10.
6150.03.215

15,01 m²
U+B
2.01.48.
6150.03.354

14,75 m²
U+B
2.01.49.
6150.03.369

11,65 m²
U+B
2.01.50.
6150.03.349

15,99 m²
U+B
2.01.02.45.
6150.03.380

15,01 m²
U+B
2.01.02.46.
6150.03.37917,26 m²

U+B
2.05.01.08.
6150.03.133

18,10 m²
U+B
2.05.02.28.
6150.03.226

40,76 m²
Flur
VF.03.11
6150.03.901

61,92 m²
Flur
VF.03.25
6150.03.936

79,93 m²
Flur
VF.03.26
6150.03.935

86,56 m²
Flur
VF.03.27
6150.03.910

5,29 m²
Bereitschaftsdienst Nasszelle
4.01.89.A
6150.03.205.A

13,70 m²
ZBV
ZBV.09.
6150.03.206

10,32 m²
Aufzugsmaschinenraum
A.3.03.7.
6150.03.805.C

9,68 m²
Aufzugsmaschinenraum
A.3.03.6.
6150.03.805.A

15,04 m²
Flur
VF.03.02
6150.03.940

23,54 m²
Low Care - 2 Bett
2.01.08.04.
6150.03.318

23,61 m²
Low Care - 2 Bett
2.01.08.01.
6150.03.319

23,61 m²
Low Care - 2 Bett
2.01.08.03.
6150.03.320

22,95 m²
Low Care - 2 Bett
2.01.08.02.
6150.03.321

295,88 m²
RLT-Zentrale
T.3.03.1.6.
6150.03.797

7,72 m²
AV
T.3.03.2.12.
6150.03.759

7,51 m²
SV
T.3.03.2.11.
6150.03.749

3,78 m²
Nasszelle
2.01.08.11.
6150.03.318.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.08.10.
6150.03.319.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.08.12.
6150.03.320.A

3,78 m²
Nasszelle
2.01.08.09.
6150.03.321.A

Intensivpflege Kinder: 7 Zimmer (1 4-Bett Zimmer, 5 2-Bett Zimmer, 1 1-Bett Zimmer) / 15 Betten
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Kinderambulanz

Station 1: 24 Zimmer (15 2-Bett Zimmer, 8 1-Bett Zimmer, 1 2-Bett Zimmer Low Care) / 40 Betten

Station 3: 20 Zimmer (15 2-Bett Zimmer, 2 1-Bett Zimmer, 3 2-Bett Zimmer Low Care) / 38 Betten
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Lichthof 01

Lichthof 02

Lichthof 03.03

Lichthof 03.04

Seilsicherung
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OK Terrasse +8.50

OK Hof -0.02

OK Hof -0.02

OK Hof +0.40

OK Hof -0.02
OK Hof +4.65

OK Hof +8.90

OK Hof +8.90

OK Terrasse +8.50

Geländer Absturzsicherung Höhe 110cm

Fassadenelement wird nachträglich eingebaut

Brüstung wird nachträglich eingebaut
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Fassadenelement wird nachträglich eingebaut

Brüstung wird nachträglich eingebaut

Einbringöffnung
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D.03.01
Dachtyp 01
Dachfläche: 195,71 m²
OK Fertig Dachbelag: +13.23

D.03.02
Dachtyp 01
Dachfläche: 1416,19 m²
OK Fertig Dachbelag: +13.24

Dachtypen

DA-01 (gem. Detailnummer 810001)

DA-02 (gem. Detailnummer 810001)

DA-03 (gem. Detailnummer 810002)

DA-04 (gem. Detailnummer 810002)

DA - TP

DS - TP

HP - D

NA - TP

NS - UK

Dachablauf - Tiefpunkt

Dachentwässerung Speier - Tiefpunkt

Hochpunkt - Dämmung

Notablauf - Tiefpunkt

Notspeier - Unterkante

ALLE MAßE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN.
ALLE HÖHENANGABEN, TÜRHÖHEN, HÖHENKOTEN, BRÜSTUNGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OK FFB bzw. +- 0.00.
ALLE TÜRÖFFNUNGEN (BREITEN, HÖHEN) IN STAHLBETON- UND MAUERWERKSWÄNDEN SIND ROHBAUÖFFNUNGEN.
ALLE TÜRÖFFNUNGEN (BREITEN, HÖHEN) IN TROCKENBAUWÄNDEN SIND AUSBAUÖFFNUNGEN.
BRANDSCHUTZANGABEN GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEM BRANDSCHUTZGUTACHTEN.
BEI WIDERSPRÜCHEN GELTEN DIE ANGABEN DES BRANDSCHUTZGUTACHTENS.
BEI WIDERSPRÜCHEN IM ROHBAU GILT DER LETZTE STAND DER SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNE.
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FA 1000.0 DETAIL VERWEIS
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ROHBAU

DACHABDICHTUNG

FASSADE

METALLBAU

STAHLBAU

TROCKENBAU WÄNDE

Stahlbeton:
Angaben zur Explosionsklasse sind den Angaben in der Schalplanung zu entnehmen.
Alle mit Sichtklasse SB3 beschrifteten Stahlbetonwände sind mit gebrochenen Kanten herzustellen.
Wenn im Plan nicht anders vermerkt, gilt für die Stahlbetonwände ohne explizite Markierung die Sichtbetonklasse SB1.

Mauerwerkswände für die E99 werden nachträglich eingereicht.
Für Mauerwerk der Wandstärke 240mm gelten folgende Steinformate: 4DF / 5DF
Für Mauerwerk der Wandstärke 175mm gilt folgendes Steinformat: KS - R P
Anschlüsse Mauerwerk / Stahlbeton mit Brandschutzanforderungen sind gem. Detail mit Nr. 80319 auszuführen.
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TD TROCKENBAU DECKEN
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MAGERBETON

MAUERWERK KS SFK 20 - RDK 2,0
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GLASWAND
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SICHTBETON / KLASSE

WANDSTEMPEL

WÄRMEDÄMMUNG
SB3

STB-25_F90

STAHL+STAHLBETON VERBUNDSTÜTZEST+STB
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RAUMNUMMER
VORPLANUNGSNUMMER
RAUMNAME
FLÄCHE

DIESE ROHBAUPLÄNE ENTHALTEN KEINE VERBINDLICHEN ANGABEN ZU SCHLITZ- UND DURCHBRÜCHEN.
BEMAẞUNGEN UND LAGE SIND AUSSCHLIESSLICH DEN SCHALL- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN ZU ENTNEHMEN.
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