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02/2026: Alle OPs werden ausgebaut!

Brandabschnitt des Neubaus
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Nutzerabstimmung 09/2023: Stellfläche mobile Schränke!

 10 STG 185/27

 12 STG 185/27  10 STG 185/27

OKFFB = +3.30m
OKRD   = +3.20m

OKR Podest =
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Abwurf: welche Behälter?

2 Arbeitsplätze Tischhöhe 75cm + Drucker

Abwurf: welche Behälter?
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Strahlenschutzfenster
Pb=0.2 mm

nicht gehört zu Trockenbau

Strahlenschutzfenster
Pb=0.2 mm

nicht gehört zu Trockenbau
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Verbindungsbrücke berücksichtig!!
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Abgrenzung der Maßnahme Umbau im Bestand
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ANGABEN MEDIZINTECHNIK

ANGABEN HLS

ANGABEN ELEKTRO

- ALLE MASZE SIND VOM UNTERNEHMER
  ÖRTLICH ZU ÜBERPRÜFEN !
- UNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DER
  BAULEITUNG ABZUSTIMMEN !
- DIE AUSFÜHRUNGSPLÄNE GELTEN NUR IN
  VERBINDUNG MIT DEN PLÄNEN DES STATIKERS
  UND TGA - PLANERS.

- BRH = BRÜSTUNGSHÖHE VON OK FERTIG-
  FUSSBODEN  BIS OK ROHBRÜSTUNG
- ÖFFNUNGSMASZE TÜREN BEZIEHEN SICH
  AUF OKFF
- ALLE HÖHENANGABEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF!
- DIE GÜLTIGEN DIN- VORSCHRIFTEN SIND
  ZU BEACHTEN.

- DURCHBRÜCHE UND WANDSCHLITZE SIND NUR IN
  STB-WÄNDEN ANGEGEBEN; DB UND WS
  IN STB-BAUTEILEN SIND DEM SCHALPLAN DES
  TRAGWERKPLANERS ZU ENTNEHMEN.

Deckenanscluss von Trockenbauwand, Gleitend bis 40mm

ABRISS

MASSNAHMENLINIE

GK-ABKOFFERUNG

BRANDWAND

FESTEINBAUTEN

LOSE MÖBEL

LASERSCHUTZ

STRAHLENSCHUTZ
Pb-Wert:   erforderlicher Wert
(Pb-Wert): Wert durch Wand baulich
                  bereits erreicht

TÜRNR.

MAUERWERK NACH STATIK

BESTAND

ABBRUCH

GEBÄUDEKANTE

BAUGRUND

TROCKENBAUWAND

TROCKENBAUWAND - Feuerhemmend
EI 30 nach DIN EN 13501; F 30 nach DIN 4102
TROCKENBAUWAND - Feuerbeständig
EI 90 nach DIN EN 13501; F 90 nach DIN 4102

STAHLBETON NACH STATIK

STB-Nr.

OBERKANTE UNTERZUG
UNTERKANTE UNTERZUG
LICHTE HÖHE
UNTERKANTE ABGEHÄNGTE DECKE
OBERKANTE GELÄNDE
OBERKANTE ROHDECKE
OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN

ROHBAUHÖHE BEZOGEN AUF ±0.00
FERTIGHÖHE BEZOGEN AUF ±0.00

OKUZ
UKUZ
LH
UKAHD
OKGEL
OKRD
OKFF

RAUCHDICHTE FEUERBESTÄNDIGE TÜR
FEUERBESTÄNDIGE TÜR
RAUCHDICHTE FEUERHEMMENDE TÜR
FEUERHEMMENDE TÜR
RAUCHDICHTE TÜR
DICHTSCHLIEßENDE TÜR

BW BRANDWAND
BBW BAUART BRANDWAND

WAND FEUERBESTÄNDIG
WAND FEUERHEMMEND

ÜZ
UZ

ST

ÜBERZUG
UNTERZUG
WETTERSCHUTZGITTER
STÜTZE
BRÜSTUNGSHÖHEBRH

WSG

METALLGLASELEMENT,  ELEMENTNR.

OBJEKTTÜR, TÜRNR.
STAHLBLECHTÜR,  TÜRNR.

F90
F30

RS
DS

T90

T30

T90-RS

T30-RS
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05 24.03.25

11.04.25 phl06
07 29.04.25 phl / lal
08 13.05.25 lal
09 suk04.06.25

suk10 18.07.25
11 suk/lal11.09.25
12 24.10.25 lal/suk

06.11.25 suk13
14 suk11.11.25

12.11.25

suk18.11.25
12.11.25 suk

schue

suk19.11.2515
16 schue25.11.25

18
16.01.26 lal17

(im Raum G2651.1 Stb.-Wand 24cm / Länge 130cm,/ Stb.-Überzug 25/60cm ) Stb.-Wand Flur G2694.1
Änderung Schachtlichte-Länge von 4,75 m auf 4,60 m Raum G2651-1, abgestimmt mit Kuenstlin Ing. und Pav Ing.
Fenster (G-N-E01-F03) kleiner machen und Schacht G2627-1 erstellen
Änderung Abhangdeckenhöhe EDV Raum, Änderung Tür- und Fenster-Maße in Treppenhäusern
Tür ändern / DD-Schacht neu positionieren
Änderung der Türbreiten nach Abstimmungstermin vom 10.04.2025
Tür verschieben, Wanddicke ändern
Änderung der Türpositionen n. V. ELT ( G2613_G2614)
Änderung Wandstärken n. V. HSL ( G2644.1_G2645_G2643_G2654_G2653)
WB neu positioniert gem. Vorschlag HT / Änderung Wandstärke, Raum G2646 Einleitung
Leitstelle ÜW/ Tagesklinik, Installationswände n.V. ELT / HT /schiebetür
Isolation (G2610) / Verschiebung Türen und OP-Fenster
Planung Wandhydranten angepasst, Achse G1'/GG, Achse G3/GE', Achse G6/GC-GD

Planung Wandhydranten, Maße angepasst, Achse G1'/GG, Achse G3/GE', Achse G6/GC-GD
Bauliche Trennung Leitstelle GB2601 im Bestandsbereich, gemäß Brandschutz

OP-Räume - Verschiebung Tür- und Fensteröffnungen / Änderung Wandstärke Ü/W Tagesklinik
MGA  G2696  verschoben und geändert

Medizintechnik Stand 14.11.2025 eingefügt
Raum G2639 (Lafetten) geändert;
Fassade im Bestandsbereich ergänzt

schue23.02.26in den Einleitungen G2643, G2645, G2646, G2653 und G2654 entfällt das Waschbecken incl. Vorsatzschale
19

lal20.04.26Schachtwände gemäß Brandschutzangaben ändern.
02.04.26 zzhSchallschutz Ergänzung

20 Überarbeitung Schallschutz 24.04.2026 zzh
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BAUTEIL G
GRUNDRISS
1. OBERGESCHOSS

BAUTEIL G
GRUNDRISS  1. OBERGESCHOSS

Bauteil G

PL Architekten
GmbH

Am  Viadukt  3-5
52066 Aachen
Tel  0241.701 301-0
Fax 0241.701 301-99
info@pl-architekten.de

A0

50.64

45
.6

4

50.64

45
.6

4

MGA-Nr.

A

Tel.: Fax.: 06252 701347

1.01.003
OP-Tisch-System
-E: LR, PA, WS, Sonst.
-K: WA
-H: ESA, FBL

1.89.200
BSVL Großbildschirmeinheit
-E: WS, PA, LAN, Sonst.
-K: WA
-H: Sonst.

2.03.002
Narkose-Beatmungsgerät

2.03.002
Narkose-Beatmungsgerät

1.01.003
OP-Tisch-System
-E: LR, PA, WS, Sonst.
-K: WA
-H: ESA, FBL

1.01.003
OP-Tisch-System
-E: LR, PA, WS, Sonst.
-K: WA
-H: ESA, FBL

2.03.002
Narkose-Beatmungsgerät

1.03.112
DVE-OP-CH
-S: Air, Air-Motor, CO2, Sonst
-E: LR, PA, LAN, Schwachstr, WS
-H: DL

1.01.003
OP-Tisch-System
-E: LR, PA, WS, Sonst.
-K: WA
-H: ESA, FBL

2.10.014
Röntgen-C-Bogen

2.10.013
Röntgen-C-Bogen

3.08.001
OP-Fallwagen

3.08.001
OP-Fallwagen

3.05.022
Zureichetisch

3.05.022
Zureichetisch

3.05.022
Zureichetisch

3.05.022
Zureichetisch

1.03.112
DVE-OP-CH
-S: Air, Air-Motor, CO2, Sonst
-E: LR, PA, LAN, Schwachstr, WS
-H: DL

1.02.121
OP-Leuchte-Satellit
-E: WS
-K: WA

1.02.160
OP-Leuchte
-E: LR, PA, WS
-K: WA
-H: DL

1.02.301
Satellitenarm 1 Monitor
-E: LR, WS

1.03.112
DVE-OP-CH
-S: Air, Air-Motor, CO2, Sonst
-E: LR, PA, LAN, Schwachstr, WS
-H: DL

1.02.121
OP-Leuchte-Satellit
-E: WS
-K: WA

1.02.160
OP-Leuchte
-E: LR, PA, WS
-K: WA
-H: DL

1.02.301
Satellitenarm 1 Monitor
-E: LR, WS

1.01.003
OP-Tisch-System
-E: LR, PA, WS, Sonst.
-K: WA
-H: ESA, FBL

1.03.112
DVE-OP-CH
-S: Air, Air-Motor, CO2, Sonst
-E: LR, PA, LAN, Schwachstr, WS
-H: DL

1.03.102
DVE-OP-AN
-S: O2, Air, AGFS, Sonst
-E: LR, PA, LAN, Schwachstr, WS
-H: DL

1.02.121
OP-Leuchte-Satellit
-E: WS
-K: WA

1.02.160
OP-Leuchte
-E: LR, PA, WS
-K: WA
-H: DL

1.03.112
DVE-OP-CH
-S: Air, Air-Motor, CO2, Sonst
-E: LR, PA, LAN, Schwachstr, WS
-H: DL

1.03.102
DVE-OP-AN
-S: O2, Air, AGFS, Sonst
-E: LR, PA, LAN, Schwachstr, WS
-H: DL

1.02.121
OP-Leuchte-Satellit
-E: WS
-K: WA

1.02.160
OP-Leuchte
-E: LR, PA, WS
-K: WA
-H: DL

1.02.160
OP-Leuchte
-E: LR, PA, WS
-K: WA
-H: DL

1.02.121
OP-Leuchte-Satellit
-E: WS
-K: WA

1.89.200
BSVL Großbildschirmeinheit
-E: WS, PA, LAN, Sonst.
-K: WA
-H: Sonst.

1.89.200
BSVL Großbildschirmeinheit
-E: WS, PA, LAN, Sonst.
-K: WA
-H: Sonst.

1.89.200
BSVL Großbildschirmeinheit
-E: WS, PA, LAN, Sonst.
-K: WA
-H: Sonst.

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
-E: PA
-H: UK-W

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
-E: PA
-H: UK-W

2.03.003
Narkose-Beatmungsgerät

2.03.003
Narkose-Beatmungsgerät

1.03.618
Gerätenormschiene
-E: PA
-H: UK-W

1.03.618
Gerätenormschiene
-E: PA
-H: UK-W

1.03.618
Gerätenormschiene
-E: PA
-H: UK-W

1.03.618
Gerätenormschiene
-E: PA
-H: UK-W

1.02.110
OP-Leuchte
-E: PA, WS
-K: WA
-H: DL

2.03.003
Narkose-Beatmungsgerät

1.03.618
Gerätenormschiene
-E: PA
-H: UK-W

1.03.618
Gerätenormschiene
-E: PA
-H: UK-W

2.03.003
Narkose-Beatmungsgerät

1.03.618
Gerätenormschiene
-E: PA
-H: UK-W

1.03.618
Gerätenormschiene
-E: PA
-H: UK-W

2.03.003
Narkose-Beatmungsgerät

1.03.618
Gerätenormschiene
-E: PA
-H: UK-W

1.03.618
Gerätenormschiene
-E: PA
-H: UK-W

1.06.109
Arbeitstischanlage
-E: STD WS, PA,  GA, LAN
-K: WA

2.41.033
Kühlschrank

1.06.110
Lagerschrankanlage
-H: #A

1.06.111
Lagerschrankanlage
-H: #A

1.06.112
Lagerschrankanlage
-H: #A

1.06.114
Lagerschrankanlage
-H: #A

1.06.113
Lagerschrankanlage
-H: #A

1.06.800
Reinigungstischanlage
-S: K, W, A,
-E: STD WS

1.03.612
Gerätenormschiene
-E: PA
-H: UK-W

1.03.612
Gerätenormschiene
-E: PA
-H: UK-W

2.06.301
Wärmeschrank

1.03.612
Gerätenormschiene
-E: PA
-H: UK-W1.04.223

Umbettvorrichtung
-E: STD WS, PA
-H: DL

1.03.612
Gerätenormschiene
-E: PA
-H: UK-W

3.07.002
Untersuchungsliege

3.07.030
Hocker

3.03.431
Sichtschutzwand

3.03.431
Sichtschutzwand

3.03.431
Sichtschutzwand

2.19.016
Patientenüberwachungsmonitor-Zentrale

3.07.024
Notfallwagen

1.89.000
BSVL Zentrkompschr.

1.89.000
BSVL Zentrkompschr.

1.06.116
Arbeitstisch-/Schrankanlage
-S: K, W, A

1.06.103
Sterilgutlagerregal

1.06.101
Sterilgutlagerregal

2.15.020
Blutgas-Analysator

1.03.102
DVE-OP-AN
-S: O2, Air, AGFS, Sonst
-E: LR, PA, LAN, Schwachstr, WS
-H: DL

1.03.102.1
DVE-OP-AN
-S: O2, Air, AGFS, Sonst
-E: LR, PA, LAN, Schwachstr, WS
-H: DL

1.03.102.1
DVE-OP-AN
-S: O2, Air, AGFS, Sonst
-E: LR, PA, LAN, Schwachstr, WS
-H: DL

1.02.105
U-Leuchte
-E: PA, WS
-K: WA
-H: DL

3.07.021
Behandlungswagen

3.07.021
Behandlungswagen

1.03.636
Gerätenormschiene
-E: PA
-H: UK-W

1.03.618
Gerätenormschiene
-E: PA
-H: UK-W

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
-E: PA
-H: UK-W

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
-E: PA
-H: UK-W

G7/GA
?

1.89.100
BSVL Steuermonitor
-E: PA, LAN, WS, Sonst.
-K: WA
-H: Sonst.

1.89.100
BSVL Steuermonitor
-E: PA, LAN, WS, Sonst.
-K: WA
-H: Sonst.

1.89.100
BSVL Steuermonitor
-E: PA, LAN, WS, Sonst.
-K: WA
-H: Sonst.

1.89.200
BSVL Großbildschirmeinheit
-E: WS, PA, LAN, Sonst.
-K: WA
-H: Sonst.

1.09.012
RDG
-S: A, KE, VE, Air-Tech, HD, KO, sonst.
-E: STD WS, LAN, GA, DS, HS, sonst.
-K: WA, WA_R, WA_U, WA_A, ZL, AL, KW
-H: Gew., ETG, FBL

3.07.010
Patiententransporter

3.07.010
Patiententransporter

3.07.010
Patiententransporter

3.07.010
Patiententransporter

3.07.010
Patiententransporter

3.38.010
Mobilisierungsstuhl

3.38.010
Mobilisierungsstuhl

3.38.010
Mobilisierungsstuhl

3.06.103
Narkosewagen

3.06.103
Narkosewagen

3.06.103
Narkosewagen

3.06.103
Narkosewagen

3.06.103
Narkosewagen

1.03.550
Infusionsschienen-System
-E: PA
-H: DL

1.03.550
Infusionsschienen-System
-E: PA
-H: DL

1.03.550
Infusionsschienen-System
-E: PA
-H: DL

1.03.550
Infusionsschienen-System
-E: PA
-H: DL

1.03.550
Infusionsschienen-System
-E: PA
-H: DL

1.03.633
Gerätenormschiene
-E: PA
-H: UK-W

1.03.322
Wandversorgungseinheit
-S: O2, Air, Sonst.
-E: PA, LAN, Schwachstr, WS
-H: UK-W

2.06.301
Wärmeschrank

1.06.104
Sterilgut-Unterschränke

2.28.110
Reanimationseinheit

1.02.301
Satellitenarm 1 Monitor
-E: LR, WS

1.02.301
Satellitenarm 1 Monitor
-E: LR, WS

1.02.301
Satellitenarm 1 Monitor
-E: LR, WS

2.06.301
Wärmeschrank

2.03.400
Plasma-Auftau-Gerät, Thermisch

1.09.010
Reinigungs- und Desinfektionsgerät
-S: A, KE, VE
-E: STD DS
-K: WA
-H: Gew., ETG, FBL

3.07.021
Behandlungswagen

1.15.783
Umluft - Abzug
-E: STD WS
-K: WA

3.05.022
Zureichetisch

3.05.022
Zureichetisch

3.05.022
Zureichetisch

2.41.910
Untergestell MKS

1.15.702
Sicherheitsschrank
-E: PA
-K: AL

3.06.022
Versorgungs-/Verteilwagen

3.06.022
Versorgungs-/Verteilwagen

2.41.010
Kühlschrank

2.41.033
Kühlschrank

1.14.103
BTM-Tresor
-H: Gew.

1.14.103
BTM-Tresor
-H: Gew.

2.38.600
Patientenbett

2.38.600
Patientenbett

2.38.600
Patientenbett

2.38.600
Patientenbett

1.06.117
Arbeitstisch-/Schrankanlage
-S: K, W, A
-E: STD WS, PA, LAN, GA
-K: WA
-H: UK-W

1.06.118
Lagerschrankanlage
-H: #A

2.03.002
Narkose-Beatmungsgerät

1.06.102
Sterilgutlagerregal
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3.07.021
Behandlungswagen

58

2.15.020
Blutgas-Analysator

1.03.323
Wandversorgungseinheit
-S: O2, Air, Sonst.
-E: PA, LAN, Schwachstr, WS
-H: UK-W

3.07.021
Behandlungswagen

2.38.600
Patientenbett
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1.06.100
Sterilgutlagerregal
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1.03.321
Wandversorgungseinheit
-S: O2, Air, Sonst.
-E: PA, LAN, Schwachstr, WS
-H: UK-W

1.03.323
Wandversorgungseinheit
-S: O2, Air, Sonst.
-E: PA, LAN, Schwachstr, WS
-H: UK-W

1.03.671
Gerätenormschiene
-E: PA
-H: UK-W

1.03.323
Wandversorgungseinheit
-S: O2, Air, Sonst.
-E: PA, LAN, Schwachstr, WS
-H: UK-W

1.03.671
Gerätenormschiene
-E: PA
-H: UK-W

3.03.431
Sichtschutzwand

3.03.431
Sichtschutzwand

3.03.431
Sichtschutzwand

3.03.431
Sichtschutzwand

3.03.431
Sichtschutzwand

3.03.431
Sichtschutzwand

1.03.671
Gerätenormschiene
-E: PA
-H: UK-W

1,0
0

2,0
0

3,5
5

3,5
5

3,5
5

7,1
0

7,1
0

7,1
0

1,086

2.03.002
Narkose-Beatmungsgerät
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85

1,4
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1,0
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1,39 2,098

3,5
99

1,80 1,80

3,211 3,21

2.03.002
Narkose-Beatmungsgerät

1.03.102
DVE-OP-AN
-S: O2, Air, AGFS, Sonst
-E: LR, PA, LAN, Schwachstr, WS
-H: DL

1.03.112
DVE-OP-CH
-S: Air, Air-Motor, CO2, Sonst
-E: LR, PA, LAN, Schwachstr, WS
-H: DL

1.02.160
OP-Leuchte
-E: LR, PA, WS
-K: WA
-H: DL

1.02.121
OP-Leuchte-Satellit
-E: WS
-K: WA

1.02.301
Satellitenarm 1 Monitor
-E: LR, WS

1.01.003
OP-Tisch-System
-E: LR, PA, WS, Sonst.
-K: WA
-H: ESA, FBL

1.89.100
BSVL Steuermonitor
-E: PA, LAN, WS, Sonst.
-K: WA
-H: Sonst.

1.89.200
BSVL Großbildschirmeinheit
-E: WS, PA, LAN, Sonst.
-K: WA
-H: Sonst. 875
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